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230V, 5,5 kW / gulv @ @

1 eksisterende kogeg : 1 kogeplade

e-mail: bb@bentbrandt.dk
www.bentbrandt.dk

: 2 kogeplade 230V, 5,5 kW / gulv
: 3 kogeplade 230V, 5,5 kW / gulv ;
1 eksisterende kogeg : 1 kogeplade 230V, 5,5 kW / gulv .
: 2 kogeplade 230V, 5,5 kW / gulv j — )
: 3 kogeplade 230V, 5,5 kW / gulv 7~ =\
2 eksisterende kogeo : 1 kogeplade 230V, 5,5 kW / gulv @
: 2 kogeplade 230V, 5,5 kW / gulv - )
2 eksisterende kogeo : 1 kogeplade 230V, 5,5 kW / gulv
: 2 kogeplade 230V, 5,5 kW / gulv ? ‘ ? % |
2 eksisterende kogeo : 1 kogeplade 230V, 5,5 kW / gulv
: 2 kogeplade 230V, 5,5 kW / gulv
2A  hpjskab med 2 indbygningsovne: ovn1 230V, 0,9 kW /1200
:ovn2  230V,0,9 kw /1200
3 bord
3A  Dankok reol
3B  keleskab K410 230V, 0,2 kw / 1600
3C  rulleborde
3D  Dankok reol
4 bord
5 spisebord leveres ikke af Bent Brandt
6 forskyllebord DN15/500 DN15/500 DN40/ 150
6 eksisterende opvaskemaskine
6 tgrrebane DN40/ 300
7 eksisterende bord
7A  kurvevogn
7B reol
8 bord med 2 vaske: vask 1 dyb DN15/500 DN15/500 DN40/ 150
:vask 2 dyb DN15/500 DN15 /500 DN40/ 150
8A  bord med 2 vaske: vask 1 dyb DN15/500 DN15/500 DN40/ 150
:vask 2 dyb DN15/500 DN15 /500 DN40/ 150
8B  hgjskab med 2 indbygningsovne: ovn1 230V, 0,9 kW / 1200
:ovn2 230V, 0,9 kW /1200
9 kombiovn SCC61 3x400V, 11,0 kW / overkant elstik skal veerei  DN15/ 400 DN50/ 200
en hgjde af 1900 mm ofg
reremaskine RN20 230V, 1,2 kW / 1200
10  garderobe tilbydes ikke af Bent Brandt
11  keleskab K605 230V, 0,3 kW / 2200
12 fryseskab F605 230V, 0,5 kw /2200
13 keleskab K605 230V, 0,3 kW / 2200 NB: Alle installationsmarkeringer er vejledende
14  hejskab med 2 indbygningsovne: ovn1 230V, 0,9 kW / 1200 Rev.:G: 08.12.2016  APE
town2  230V,09 kW /1200 et omine ANDT 504 005136 Sakskebing Madhus
Bent Brandt as Emne: Tegn.nr:
Note 16 Eksisterende vare, installationsbehov ukendt. Langdyssen 7 . Lisbjerg . 8200 Arhus N :
neretnngstorsiod 1005136.1G
Telefax: 8930 0001 . 8622 8122 Dato: 28.09.2015  APE | Ansvarlig: LBH |M<’JI: 1:50

Denne tegning mad ikke benyttes, kopieres eller anvendes uden tilladelse fra Bent Brandt as.
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